
Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040798-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0{=:Î

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:26 - 

10.05.2024 01:15

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071126Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Lienga tunnell inngang øst 55565 Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C <1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 62221

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040794-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0{9}Î

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:27 - 

10.05.2024 01:15

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071134Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Ingiertunnelen 23723 Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C <1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 62221

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040791-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0{6bÎ

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:27 - 

10.05.2024 01:15

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071137Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Sønsterud PV102 Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C 3 cfu/ml max 100NS-EN ISO 6222<1-111

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040789-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0{4PÎ

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:27 - 

10.05.2024 01:14

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071130Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Vellets vei 7 (Sætreskogen bhg) Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C <1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 62221

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040777-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0zÅ,Î

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:26 - 

10.05.2024 01:04

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071125Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Lienga 11 (Quality hotel, kaffestasjon til venstre Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C 3 cfu/ml max 100NS-EN ISO 6222<1-111

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040801-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0{@UÎ

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:27 - 

10.05.2024 01:15

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071136Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Skiveien 55 (Circle K) Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C <1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 62221

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040776-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0zÄ#Î

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:26 - 

10.05.2024 01:04

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071124Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Fartein Valens vei 39 (Ingierkollen bhg avd I.åsen Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C 1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 6222<1-81

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-041730-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"1$ÄKÎ

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:26 - 

13.05.2024 04:34

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071127Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Harriet Backersvei 15 (Flåtestad skole, vask heimk Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C 1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 6222<1-81

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

pH målt ved 23 +/- 2°C 8.0 6.50 - 9.50NS-EN ISO 105230.21

Turbiditet 0.13 FNU NS-EN ISO 7027-130%0.1

Fargetall 3.0 mg Pt/l max 20NS-EN ISO 

7887:2011 Method C

25%2

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 30.8 mS/m max 250NS-EN ISO 7888.10%0.1

Lukt/smak 1 - Ingen* NMKL 183 Mod

Aluminium (Al) direkte 0.090 mg/l max 0.20NS-EN ISO 

17294-2:2016

15%0.001

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Moss 13.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040793-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0{8tÎ

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:27 - 

10.05.2024 01:15

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071131Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Tømteveien 25 (Tømteveien bhg, felleskjøkken) Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C 2 cfu/ml max 100NS-EN ISO 6222<1-91

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn:  Grethe Arnestad

AR-24-MM-040778-01

EUNOMO-00416850
Í%SXgÂ"0zÆ5Î

Prøvemottak: 07.05.2024

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Nordre Follo Kommune- 

Drikkevann (Oppegård, 

uke 19

07.05.2024 06:27 - 

10.05.2024 01:04

Analyseperiode:

Jan SolbakkenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

439-2024-05071129Prøvenr.: 07.05.2024

Prøvemerking: Fjellveien 2 (pumpestasjon) PV106 Analysestartdato: 07.05.2024

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C 1 cfu/ml max 100NS-EN ISO 6222<1-81

E. coli <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Koliforme <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 9308-11

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 7899-21

Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml max 0NS-EN ISO 141891

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V2

Kopi til:

Bjørn Arne Hansen  (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen  (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson  (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Geir Korsmo  (GeirJentoft.Korsmo@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen  (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad  (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt  (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad  (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei  (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan  (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 10.05.2024

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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